
I po bakteriološkim parametrima većina uzoraka Gadžinog Hana odgovara normama Pravilnika. 

Detaljnije: ispravne su vode rezervoara, domaćinstva najbližeg rezervoaru, vrtića i osnovne škole. 

Sumnjiva na Streptococcus bila je voda domaćinstva najudaljenijeg od rezervoara; ali po jutrošnjem 

stavu mikrobiologa i ona će, najverovatnije, biti ispravna.  

Ispravne su i sve vode gradske mreže Svrljiga. U radu je još uvek sirova voda bunara; ali je stav 

mikrobiologa da će najverovatnije i ona biti ispravna. 

Sumarno: vode za piće Gadžinog Hana i Svrljiga uzorkovane 13. 05. 2014. godine pružaju sliku 

zadovoljavajuće higijenske ispravnosti! 

Ekipe su otišle na teren, i uzorkovaće vode po lokacijama tako odredjenim da pružaju sliku kontinualnog 

praćenja centralnih gradskih vodovoda Gadzinog Hana i Svrljiga. Prati se naravno, i sirova voda. 

Rezultati će biti blagovremeno dostupni. 


